
Начальнику ОНДПР Калининского 
района УН ДПР Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

А.С. Груничеву

от директора ГБОУ лицей №470 
Калининского района 

Санкт-Петербурга

О.Л. Винокуровой

Ответ на представление №29-1-279 об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения

1. Проведен дополнительный инструктаж с работниками по изучению норм и правил 
пожарной безопасности.
2. Установлен контроль по недопущению новых нарушений.

Нарушение требований пожарной безопасности Планируемый срок 
устранения

У руководителя организации отсутствует обучение пожарно
технического минимума. Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 
390) п. 3

Устранено 30.09.2020

Не предоставлена документация, отражающая показатели 
пожарной опасности, подтверждающие возможность
применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 
коридора на 2-го этажа здания (используется паркетная доска), 
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 11, ст.13, ст. 134, ч. 4 ст. 145, ч. 7 
ст. 146, табл. 3, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Ведётся работа по 
составлению сметы на 2021 
год. Нарушение будет 
устранено по мере изыскания 
финансовых средств.

Не предоставлена документация, отражающая показатели 
пожарной опасности, подтверждающие возможность
применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 
коридора на 3-го этажа здания (используется паркетная доска), 
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 11, ст.13, ст. 134, ч. 4 ст. 145, ч. 7 
ст. 146, табл. 3, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Ведётся работа по 
составлению сметы на 2021 
год. Нарушение будет 
устранено по мере изыскания 
финансовых средств.

Не предоставлена документация, отражающая показатели 
пожарной опасности, подтверждающие возможность
применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 
коридора на 4-го этажа здания (используется паркетная доска), 
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 11, ст.13, ст. 134;;ч.' 4 ст. 145, ч. 7 
ст. 146, табл. 3, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Ведётся работа по 
составлению сметы на 2021 
год. Нарушение будет 
устранено по мере изыскания 
финансовых средств.

Директор О .Л .Винокурова
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Ответ на представление №29-1-280 об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения

1. Проведен дополнительный инструктаж с работниками по изучению норм и правил 
пожарной безопасности.
2. Установлен контроль по недопущению новых нарушений.

Нарушение требований пожарной безопасности Планируемый срок 
устранения

У руководителя организации отсутствует обучение 
пожарно-технического минимума. Правила
противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390) и. 3

Устранено 30.09.2020
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